
Geri Dönüşsüz Akma Vanalı Tüp Bağlantı Rampası:
2.2.1 Tüplerin otomatik kontrol ve birinci basınç düşürme tablosu ile bağlantısın) sağlayan fırın boyalı çelikten mamul kasa üzerine monte edilmiş, her bir tüp girişi için geri dönüşsüz akma vanalı, duvara montaj ve tespit parçalı, gümüş alaşımla kaynaklı bakır borularla bağlantıları sağlanmış olmalıdır.

2.2.2 Geri dönüşsüz akma vanalı tüp bağlantı rampasının nihayetine ikinci bir rampa veya atmosfere tahliye vanası bağlanabilmelidir. 2.3 Tüp Tespit Profili:
2.3.1 Tüplerin gruplar halinde tespitim' sağlayan, emniyet zincirli ayırıcıları taşımak üzere, fırın boyalı çelikten mamul duvara montaj parçaları olmalıdır.







PAGE  
1

