
Kombine Kesme Vanası,Emnivet Vanası Ve Acil Durum Prizi:
2.6.1 Dağılım ağının başlangıcına monte edilmelidir.

2.6.2 Birinci basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı miktarda basınç yüklenmesi halinde devreye giren yüksek basınç emniyet vanası (bu sistem gerektiğinde otomatik olarak gaz tahliyesin! sağlamalıdır) ve her iki rampa boşaldığı ve yenilenmediği takdirde devreye acil durumlarda kullanılabilecek tüpün sisteme direk bağlanmasını sağlayan acil durum prizi ile tahliye vanası görevin! sağlamaya yarayan kesme vanasından oluşan kombine bir grup olmalıdır.
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