
PRESOSTAT VE VAKUMOSTAT ÜNİTESİ :
16.1 İkinci kademe basınç düşürücü-kontrol ünitesinden sonra monte edilmelidir.

16.2 Basınçlı gazlarda meydana gelebilecek alçak ve yüksek basınç yüklenmesi durumlarım, vakum için ise yetersiz vakum durumunu hisseder yapıda olmalıdır.

16.3 Bu bilgileri elektrik sinyallerine dönüştürerek kat alarmına ileten alçak, yüksek basınç presostatlarından ve vakumostat ünitelerinden oluşmalıdır.

16.4 Üniteler duvara yarı gömme olarak monte edilen, kapaklı bir pano içerisine monte edilmiş olup, ayarları rahatlıkla yapılabilmelidir.

ektir.
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