
Yüksek Basınç Manuel Tahliye Vanası:
2. 7 .1 Herhangi bir tehlike vukuunda rampalardaki basıncın manuel olarak tahliye edilmesine olanak vermek amacıyla iki adet yüksek basınç tahliye vanası bulunmalıdır.

2.7 .2 Bu vanalar 200 bar çalışma basıncına uygun olmalıdır.
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